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ABSTRAK

Dewasa ini kebutuhan akan sumber energi yang berkesinambungan tidak dapat

terhindarkan. Kondisi beban pemakaian listrik yang menuntut selalu aktif dalam segala

kondisi termasuk ketika PLN atau sumber utama daya listrik mengalami pemadaman.

Generator Set (Genset) telah berperan cukup vital dalam menyediakan kebutuhan

sumber daya alternatif. Dalam beberapa tahun lalu pengoperasian Genset cukup hanya

mengandalkan operator dalam pengoperasiannya. Tetapi kebutuhan akan sumber daya

yang membutuhkan kesiapan penuh membutuhkan suatu alternatif operasional yang

telah otomatis.

Teknologi Otomatis telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan

dalam operasional mesin Genset. Tujuan otomatisasi mesin Genset adalah untuk

mengurangi down time dan kebutuhan akan operator genset yang mempunyai

keterbatasan waktu.

Teknologi yang digunakan merupakan teknologi tepat guna, dimana cara operasional

sangat sederhana dan mudah digunakan agar semua pengguna mengerti dan tidak

memerlukan keterampilan yang khusus yaitu dengan menggunakan Automatic Main

Failure (AMF).
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BAB I

PE]\DAI{ULTJAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Belmera adalah perusahaan pelayanan

publik yang bergerak di bidang Jasa Jalan Tol dan beroperasi terus-menerus selama

24 jam setiap harinya. Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari perusahaan ini

dilengkapi sarana pendukung operasional, seperti perangkat Peralatan Tol yaitu

peralatan transaksi yang digunakan untuk mendata dan mancatat kendaraan yang

masuk dan keluar tol, peralatan CCTV dipasang pada masing-masing gerbang tol

serta dibeberapa titik jalur di jalan tol sehingga aktifitas kendaraan dapat dipantau

melalui monitor CCTV di Pusat Komunikasi dan Informasi (PIK) Cabang Belmera,

peralatan Radio Komunikasi, komputer dan peralatan-peralatan lainnya. Peralatan-

peralatan tersebut dipasang adalah bertujuan untuk keamanan terhadap data-data dan

kenyamanan operasional, maka dibutuhkan aliran listrik yang terus menerus secara

kontinyu harus hidup.

Dalam kondisi tertentu aliran listrik dari PLN dapat saja padam yang

disebabkan kemungkinan adanya perbaikan jaringan listrik oleh PLN ataupun

masalah lainnya yang menyebabkan aliran listrik terputus, apabila pemadaman listrik

ini berjalan cukup lama, dapat mengganggu jalannya operasional perusahaan.

Untuk mengantisipasi pemadaman aliran listrik dari PLN, PT Jasa Marga

(Persero) Tbk. Cabang Belmera telah melengkapinya dengan alat pembangkit listrik

sendiri yaitu mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset : Generator Set),

mesin tersebut berfungsi sebagai pembangkit listrik cadangan apabila aliran listrik

UNIVERSITAS MEDAN AREA



dari PLN padam. Dalam pengoperasiannya, Genset di PT Jasa Marga (persero) Tbk.

Cabang Belmera saat ini menggunakan teknologi otomatis yang dikendalikan melalui

panel AMF, yaitu suatu sistim pengoperasian Genset yang apabila aliran listrik dari

PLN padarn, maka Genset dapat hidup dengan sendirinya dan sebaliknya apabila

aliran listrik PLN hidup kembali, Genset mati dengan sendirinya tanpa menggunakan

operator Genset. Tujuannya adalah untuk mengurangi down time dan keterbatasan

kebutuhan waktu operator genset.

Dari uraian diatas saya mengaplikasikan Tugas Akhir ini dengan judul

"Analisis Pengoperasian Genset Menggunakan Automatic Main Failure (AMF)

Di PT Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera',

1.2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian tugas akhir ini tidak terlalu luas dan tidak

menyimpang dari judul di atas, maka pada laporan ini diberikan batasan-batasan

permasalah an antar a lain :

1. Kasus yang dibahas dalam tulisan ini adalah AMF yang telah terpasang di PT

Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera.

2. Pembahasan terfokus terhadap sistim kontrol Automatic Main Failure (AMF)

yaitu Start dan Stop Genset otomatis, Transfer Power Genset dan Gagal Start.

Pembahasan mengenai komponen hanya pada fungsi komponen yang digunakan

pada rangkaian AMF itu sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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GAMBAR PANSL AMF
PT JASA MARGA (PERSERO}

CABANG BELMERA

a. Gambar Depan Panel AMF

b. Gambar Dalam Panel AMF
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Lampiran 6

GAMBARMESIN GENSET
PT JASA MARGA GERSERO)

CABANG BELMERA

a. Gambar Mesin Genset 250 KVA

b. Gambar Mesin Genset 250 KVA
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lu{enunluk sur.,; sa uJaJ.a 'ionr,,,i . .l cl,T,l,' j, 1 .b,,lit 10 tanggal 1g Januari J0.i 0 perihal
Permohonan PensernL'ilan l-,aia I-.;\. r:rek-a dengan iu r<^mi sampaik*rn t,rhwu pudu

i]l,lili131t'a 
t:at:ti ltreruretujui l)crnruhor)iin tersebur unruk \4ahasii*,a sniJClara 1,a1gitdiltiima .

).liuni :,\:rri

l'lcr"liur, I 0 fcl,i'uai'i 101 0

Kepada,
\-tir. Lei,irrr !-ir;.rlias T eknik-
I 'tiii-t. r, !.i i. ir- i : i t .."' 1 ,...:

Jl. I(r-''1 lfit )i';. I l"{,:.iiiti ,':si.ittc
),,{oCar.

\iT\ r 'rrl\\'trlr,rr\
. iru.ul-.1./l-r---

Junir;an . 'I'ck;:ik illckiri;

D a;- at nr,; I i,k s an el.:ilf 1-r;.i gn,r, L-,i I it i: ;l iiiir
il4n nt nvrl.irr: 4r) Sk r.lpsr.

scj.ik surat uri c[teibit.it0n, r]lttuk tujrisl Ilmiah

Demikiatr 
'iisa.nriraikeit, i,tas ke,j,,51i1ii,i11r'a dructpkan tcrima kasih.

An Kepala Cabang
Kep,*l* B*gi*n SDlvf -{i. I-Imum

N,{. Kusnadi Ricky, S. Sos
NPp.6292

I rt'iibusa,r
;. .[ep,'i :. -..ij,Lil .)g,,.i ir,;i

P I -tas-u i..drrg,.i I Pers!,r.-,') 'f bl.: l_ rc,. Il,rltrBra
ulllt.n,r 14
\zr, l/
A\

rT JASA MARGA (PERSERO) TbK.
( t\iJAltL tlLL tz1[,rr,

J I,irnlr ilr1l l,r|lr,;rit t.lo. I/\
Mt 'l lri ,i)1,, I lItl!|t,:io
i,lt. l,a2 6t) (;61 t/0i,66t 2920
f,x. {r6261)66r t055
[ ]l Iter d,rijasa mdt gi].co.id
u ww.jdsnmarga.c0m
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J&S&ffi&ffiffin
lndcnesier l{ighway Corp

: CL.HM.O8

: Sck:sai tli:;ct

Dengan hormat,

Merujuk Surat Nomor: Lo2/FL/1.1.b/2o1o, tanggal 18 Januari 2010, dengan ini kami sampaikan

bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Teknik sebagaimana tersebut di bawah ini :

I'T JASA MARGA (PERSERO) TbK,
( /\iJANG I]ELMIRA

I SirrparigTanjung No. tA
Nrerdan 20241 - lndonesi;l

T,rip. (+62 61) 6(; 17A1. 661 )_g2O

Ftr it62 6i) 661 t05S

b.:lmera@jasamarga.co.id

wwwja sama rga.com

ramlb..0,, 
$GE l4**- t

Certificate No. lD04/0481

NTCffiOI

Larmp

Pr ihal

Medan, 15 Juni 2010

Nama

Nt,M

Jurusan

: AMRI

: 06.812,0025

: Teknik Elektro

Telah selesai melaksanakan Riset I Tugas Akhir di PT Jasa Marga (persero) Cabang Belmera

dengan judul : "otomatisasl Genset Menggunakan Panel AMF Standard Relay Dl pT Jasa Marga
(Persero) Cabang Belmera"

Detnikian Surat Keterangan ini diperbuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Cabang
Kepala Bagian SDM & Umum

M. Kusnadi Rickv. 9.Sios
NPP. 6292

Tembusan :

r Kepala Bagian Operasi

SHD/nd

,'ffi\r

ffi
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UNIVERSITAS MEDANAREA
FAKULTAS TEKNIK

J.alan Kola.o No. 1 liedan Estate, f,e1p. 7366878, ZSIZT?I ldedan

Nomor
Lamp
Fial

, ltsZnm1.c/zoto

: Pembimbing Tugas Akhir

Perabimbing Tugas A.khir
Ir. Azrvandi Azwar
Ir.Yance Syarif
Di-

18 Januari 2010

Tempat

Dengan hormat,

Sehutrungan telah
maliasiswa:

Nama :Amri

dipenuhinya persya:atan untuk memperoreh Tugas Akhir dari

NPM :06.812.002s
Jurusan : I'cknik Elektro

Maka dengan hormat kami mengha,apkan kesediaan saudara :

( Sebagai Pembimbing I )
( Sebagai Pembimbing II.y

Dimana Tugas Akhir tersebut dengan judul :*otomatisasi 
Genset Menggunakan-Panel AMF Standard Rolay di pr. Jasa Marga(Persero) Cabang Belawan.l,

Demikian kami sampaikan, atas keldiaa* saudara diucapkan terima kasih.

Kepada Yth :

I. Ir. Azwandi Azwar
2. Ir.Yance Syarif

UNIVERSITAS MEDAN AREA



UMVERSITAS IVIEDANI AREA
FAKULTAS TEKNIK

Jolon Kolom tlo. I A{cdon Estatc Tclp. 7366878. 735TTTI tttcdan -7uZZ3

Nomo. l* 
- 

tn. /L1.c/za1o
I-amp : -
Hal :UndoryanSidang Sarja.na Mhs.

tsepada YttL Panitia Sidang Sariana
Bapak I lbu :..............
Dosen Fak Teknik LJMA
di-

MedarL

Nama
NIM
Jurusan
Judul T.A.

Automatic Main F

Medan, 20 Jarruari 2011

Dengan horma..
Berdasarkan Surat Rektc: \l l-:l'A..1.7.c/2010 tanggal 31 Desernber
2017, tentang pengui:r:i-a: .r:--.-:a S:riang Sa4ana rrai?asiswa, maka
dengan ini kami haranka:. ..'::-:::::.:. Bapak/Ibu menjadi Panitia
Sidang Sarjana mahasisw'a atas :.:-::- =

Amri
06 812 fir:5
Elektro
AnalisiS Irc-...1-:::i-:.-- : l-:- -..: l'1'-r.ggunaka.
ailure (ANIF) tli I- ':.., '.1-':-r., l-....: -,

yang akan diselenggarakan pada :

Hart/ tdt : Sabtu, 29 J u,uen 2017
Waktu : 09.00 wib. e.d selesai

. Tempat : Ruang Sidang Fakultas Teknik

Susunan Panitia Sidang Sarjana dimaksud adalah sebagaiberilort

Ketua

Sekretaris

Pembimbing I

Pembimbirg II

Pengujil

Penguji II

Penguji III

Drs.Abd.Hakim Butarz, lyff

Ir. Marlan S,ivandana, MM

Ir. H.Usman Harahap

Ir. Yance Syarif

Agus Junaidi, ST.MT

Suprianto, ST.MT

Drs. Ir.Abd.Hakim Butar2, MT

Demikian disampaikary atas perhatian dan kehadiran Bapak /Ibu diucapkan

ierima kasih.

Ir. Yance Syarif

Cc File

{-4-1

,.. ;- r iiil'o,ramstu 
d i,
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