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KATA PENGANTAR

Segala puji dan sukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang

Maha Esa yang telah memberikan kesehatan , kekuatan dan keselamatan

penulis dalam melaksanakan Kerja Praktek cli Pemsahaan Listrik Negara

Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara sefta dalam

menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini .

Kerja Praktek merupakan merupakan suatu kewajiban mahasiswa

jurusan teknik elektro Universitas Medan Area yang dicantumkan

didalam pedoman kerja praktek dan dalam hul ini mahasiswa dituntut

untuk bekerja sebaik baiknya . Per-rulis memilih lokasi kerja praktek

pada mesir-r r-nesin pembangkit listrik t ang berada iiibawah naurlgan

PLN Pembangkit dan Peny'aluran Sumatera Bagian Utara khususnya

pada Sektor Belawan.

Dengan selesainya Kerja Praktek dan sampai pada penyusunan

laporan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

Bapak Koordinator I(erja Praktek Jumsan Teknik Elektro Universitas

r Medan Area.

2. Bapak Ketua Juntsan Teknik Elektro Fakultas teknik Universitas

Medan Area .

3. Bapak Dosen Pembimbing Praktikan .

4. Bapak Kepala PLN Sektor Belawan yang telah memberikan izin bagi

penulis untuk melaksanakan Kerja Praktek .

5. Karyawan / karyawati yang telah membantu penulis selama

melaksanakan Kerja Praktek .

l.l
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Dalam penlusllnan raporan I(erja praktek ini , penr_rris menyadari

dengan sesungguhnya bahwa masih banyak terdapat kesalahan baik

dalam teknis penulisan mauprrn dalam teoritis semua itu dikarenakan

keterbatasan kemampuan serta pengalaman dalam penyusunan.

oleh karena hal tersebut , penulis dengan segala kerendahan

serta hati yang terbuka untuk menerima kritikan dan saran yang bersifat

membangun dari setiap pembaca laporan ini .

Semoga laporan ini berguna untuk penuris , pihak pLN Sektor

Belatvan dan Almamater yang saya cintai

I\4edan 9 April 1999

Penulis

Japrilman. S
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BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Tujuan Kerja Kerja Praktek

Tujuan Kerja Praktek Merupakan suatu kewajiban mauplln

syarat bagi setiap mahasiswa jurusan Elektro Fakultas Teknik

universitas Medan Area Yang dicantumkan didalam kurikulum ( GBpp )

dan pedoman kerja praktek , dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan

dituntut untuk bekerja dengan sebaik - baiknya .

Kerja Praktek yang dilaksanakan sangat berkaitan dengan

materi yang diperoleh di bangku perkuliahan yang berupa teori - teori ,

dimana teori tersebr.rt harus disejajarkan ( paralel ) dengan prakteknya

untuk memperoleh pengalaman yang lebih baik dan diburuhkan

Pengalaman yang diperoleh selama kerja Praktek berlangsung ,

hendaknya mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pada waktu

dan ternpat yang membutuhkan. Untuk hal ini mahasiswa harus memilili

-lokasi y4ng dianggap tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkannya . Hal

ini praktikan memilih lokasi Kerja Praktek tersebut di PT PLN Kitlur

Sr-rmbagr-rt Sektor Belawan untuk dapat mempelajari keadaan dari sistim

pembangkitan tenaga listrik yang mengusahakan penyaluran Ouyu ,

pengembangan dan perencanaan serta permasalahan - perrnasalahannya

yang ada pada saat ini maupun pada saat yang akan datang . Adapun

tujuan Kerja Praktek ini di fokuskan untuk mempelajari :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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2

Penggerak mula ( prime mover )

Untuk mengetahui atau rnempelajari mesin - mesin pembangkit

mula dan penggerak mula ( prime mover ) mahasiswa atau

praktikan mengikutinya di Pembangkit Listdk Tenaga Gas Dan

Uap ( PLTGU ) pada Blok I dan Ii yang berkapasitas daya

terpasang total d30 Mw.

Bidang Elektik ( Electric System )

Untuk mempelajari pengetahuan - pengetahuan tentang peralatan

maupun sistirn yang berhubtingan dengan bidang kelistrikan serta

permasalahan ),ang dihadapi .

1.2 Sejarah Singkat PLN Sektor Belau,an.

Perusahaan Listrik Negara Sektor Belawan , adalah salah satLr

unit kerja diantara PLN yang ada dilingklrngan PT PLN Kitlur SLrmbagut

yang berlugas mengelola unrt - unit pembangkit guna kebutuhan

konsumen yang sebelumnya PLN Sektor Belawan ada dibawah lingkup
.J

kerja PLN Wilyah iI .

Pada Tahun 1973 studi kelayakan oleh OCTA ( pemerintah Jepang )

Pada Tahun 1974 str,rdi kelayakan oleh team slln/ey Direktorat Binq

Program.

Pada 31 Oktober 1974 Pengusulan Lokasi Proyek antara lain :

Kampung Belawan III , Kampung Belawan II , Muara Sungai Dua serta

Pulau Naga Putri .
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Pada tahun 1975 Survey bersama Energoinvest ( yugoslavia ) dan pLN

Proyek Induk & Jaringan Sumatera Utara .

Pada tahun 1977 Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik ditentukan

yaitu pada lokasi pulau Naga Putri sekaligus clengan penandatanganan

kontrak antara PLN dan Energoinvest Jugoslavia dengan nomor kontrak

PJ.055/PSTt t977.

Pada tanggal 24 Juni 1983 SK Pembentukan Sektor Belawan dengan

nomor No . 125 lDir I 1983 .

Pada tanggal 22 maret 1984 Penandatanganan SK Susunan organisasi .

Oleh karerta ntenitrgkatn\,a kebutuhan akan Energi Listrik yang

harus dilayani , maka PLN Sektor Belax,an Jr.rga menambah mesin

mesin pembangkitnya yang bertujuan untuk mernenuhi kebltuhan akan

energi listrik terutama di daerah Sumatera Utara yang begitu pesatnya

sesuai dengan laju pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah . Unit

Pembangkit yang dibangun , juga dilengkapi dengan fasilitas lainnya

antara lain : I(antor , Bengkel , Gudang , water Treatment ,

laboratorium dan sarana lainnya . oleh karena berlambah beratnya tugas

yang dipikul oleh PLN Sektor Belawan, berikut ini ditanda tanganinya

SK Susunan Organisasi antara lain :

SK Susunan organisasi No.008 / w. IIl 1984. tanggal 22Maret1984.

SK Snsunan Organisasi No.0094./W. II I 1984. tanggal 19 April 1984.

SK Susunan organisasi No.003/w.II I 1989. tanggal 31 Januari 1989.

!
SK -Susunan Organisasi No. 035. K/ 023 / PW.II I 1991. tanggal 9-9-1991.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB II
KEDUDUKAN PLN SEKTOR BELAWAN

PADA SISTIM SUMATERA UTARA

II .l Umum

PLN Sektor Belawan adalah salah satu pengelola unit

pembangkit energi listrik yang terpusat di pulau Naga putri Belawan

yang berjarak kira - kira 24 Krn dari pusat kota Medan . Hampir go,%

daya listrik disalurkan melalui pembangkitan Belawan ke Sistim

Sumatera Utara . untuk pembangkit yang ada terpasang di pulau Naga

Putri sicanang Belau,an adalah sebagai berikut :

1. 4 ( empat ) unit PLTU 4 x 65 Mw : 260 Mw

2. Blok I PLTGU terdiri dari :

PLTG 1.1 120Mw

PLTG 1.2 : 130 MW

S. T 1.0 : 150 Mw

3. Blok II PLTGU terdiri dari :

PLTG 2.1 135 Mw

PLTG 2.2 135 Mlv

S. T 2.0 160 Mw

Total Daya terpasang adalah : 1090 Mw.

Keselumhan Mesin pembangkit menggunakan bahan bakar

minyak. Untuk PLTU jenis minyak yang digunakan adalah HFO yang

biasa disebut Residu .

.,' ;_'
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Sedangkan bahan bakar PLTG menggunakan

( Dual Fuel ) namun untuk S.T tidak

minyak dan hanya menggunakan Gas buang (

5

bahan bakar Gas dan Solar

menggunakan bal-ran bakar

exhaust gas ) PLTG.

-->

Il.2 Pemilihan Lokasi

umumnya lokasi atau tempat yang akan cliba,gun , terlebih

dahulu diadakan study kelayakan . Hasil stucly kelayakan yang dilakukan

oleh team oCTA dari pemerintah Jepang sefia team dari pLN pusat

pada br-rlan Agustus 7973 , kemuclian survey dilanjutkap kembali oleh

team ahli dari Energoinr,est Jugoslar.ra bersama - sama dengan pLN

Pusat , maka dipilihlah lokasi ),ang berada di pulau Naga putri yaitu

snatu lokasi dengan luas areai lebih kurang 47 Ha . Lokasi pulau Naga

Putri sangatlah cocok untul< pembangunan pembangkit tenaga listrik

disamping jauh dari pemukiman penduduk , pulau tersebut clikelilingi

oleh muara sungai sehingga sangat memudahkan untuk transportasi

iahan bakar yang menggunakan kapal tanker.

*-z:> ru
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Gambar 2- 1 Lokasi Pulau Naga Putri
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II .3 Susunan Organisasi

Susunan organisasi adalah merupakan salah satu pembagian

kelompok ke{a dari pemimpin ( Kepara ) kepada bawahannya dan

melalui suslrnan organisasi kita dapaf, mengetahui tr-rgas clan tanggr,rng

jawab yang diberikan kepada kita . oleh karena semakin berkembangnya

suatu perusahaan , maka semakin banyak pula tugas mallpun tanggung

jawab yang harus dipikul . Demikian pula halnya dengan pLN Sektor

Belawan yang pada mnlanya ha,ya mengelola dua buah pembangkit

yaitu PLTU r"rnit 1 dan 2 kemudian karena tingginya permintaan

pelanggan tentang penggunaan energi listrik , maka harus menambah

mesin - mesin pembangkir sebanl,ak dua bual.r lagi yaitu PLTU Unit 3

dan 4 . Untuk membangun mesin - nresin pentbangkrt , dibutuhkan 'uvaktu

yang lama yaitu berkisar dua sampai tiga tahun sementara permintaan

pelanggan akan energi listrik semakin tinggi dan akhirnya jumlah

pembangkit yang terpasang pada lokasi pulau Naga putri sebanyak

sepuluh unit . Dapat dibayangkan betapa berat tugas yang di emban oleh

-PLN Sektor Belawan sementara disamping penyaluran energi listrik

untuk pelanggan , mesin - mesin pembangkit dituntut pula hams clalarn

kondisi yang baik serta keandalan yang tinggi . untuk mendapatkan

semua itu hamslah dengan melaksanakan pemeliharaan yang kontiniu

dan untuk itu pembagian tugas yang dituangkan dalam Susunan

organisasi dapat berobah sewaktu - waktu seiring dengan perkembangan .

Selanjutnya dilampirkan Susunan organisasi pLN Sektor Belawan

semenjak Pertama kali .

UNIVERSITAS MEDAN AREA



II.4 Pembangunan pLTGU

Rencana dan strategi perusahaan lima tahun ( RENSALITA ) yang

telah ditetapka, PLN pr"rsat 198911990 - 199311994 maka pLN wilayah II

( pada waktu itu ) melaksanakan RENSALITA tersebr_rt.

Adapun RENSALITA 1989i 1990 - 199311994 rersebur memuat

empat sasaran pokok terpadu antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan.

2. Peningkatan effisiensi.

3. Peningkatan mutu dan keandalan.

4. Peningkatan Pemasaran.

Perusahan Listnk Negara \\'ila1,ah II dalam Repelita demi Repelita

berupaya mendukung kebijaksanaan Pemerintah Daerah Sumatera Utara

dengan meningkatkan penyediaan Listrik yang diprioritaskan di brdang

pengembangan Industri, Parirvisata dan perlanian. Untuk itu perlu

penambahan unit pembangkit Sektor Belawan yang terutama beracla dilokasi

Pulau Naga Putri. Sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka

dibangunlah Unit Pembangkit conrbined cycle Block l. Dengarr

memanfaatkan PLTG 1.1 yang telah ada. pernbangunan pembarlgkit

Combined Cycle Block I terdiri dari2 ( dua) buahpLTG dan 1 ( satu ) buah

PLTU. Berhubung karena PLTG 1.1 telah ada maka pLN hanya

membutuhkan satu br,rah PLTG dan satu buah PLTU. Demikianlah

pembangunan tersebut terus berlanjut sampai kepada Block II.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Dengan melalui Step up Transformator ( Main Transformator )

tegangan Generator 10,5 Kv dinaikkan menjadi 150 I(v dan disalurkan ke

Strb Station atau disebut juga Switch yarcl 150 Kv yang mempunyai

Busbar ganda yaitu Busbar A dan B dimana busbar ini menggunakan

sistim 1,5 ( one half ) Breaker kemudian Tegangan 150 Kv tersebut disalurkan

melalui OHL ( Over Head Lines ) antara lain :

- Gardu Induk 150 Kv Sungai Rotan yang terletak disebelah Timur

kota Medan dengan menggunakan double sirkit.

- Gard, Induk 150 Kv Binjai yang juga menggunakan dor-rble sirkit.

Selanjutnl,a dan GI SLrngai Rotan , tegangan disalurkan kembali

ke Gi Paya Pasir dan GI Tebing Tinggi, merarui GI T.Tinggi ke GI

Kuala Tanjung dan GI Pematang Siantar serla GI Rantau prapat.

Sedangkan GI Binjai disalurkan lagi ke GI paya Geli dan GI

Pangkalan Berandan. Melalui GI pangkalan Berandan kemudian

disalurkan lagi ke GI Langsa yang berada di propinsi Daerah Istimewa

Aceh. setiap Gardu Induk, tegangan 150 Kv diturunkan kembali

menjadi 20 Kv kemudian dibagi menjadi beberapa Feeder lantas

disalurkan melalui Jaringan Tegangan Menengah atau disebut dengan JTN4 .

Selanjutnya melalui JTM tegangan kembali diturunkan dari 20 Kv menjadi

0,4 Kv yaitu dengan menggunakan Trafo Distribusi ..Melalui Jaringan

Tegangan Rendah ( JTR ) Kemudian dibagi dan disalurkan ke

p elang gan yang disesuaikan dengan p ermintaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB III

PENGGERAK MULA

III.l Turbine Gas

Tubine gas yang digunakan pada PLTGU blok I dan II adalah

Turbin Gas Type Y 94.2 Buatan Siemens Germany. Turbine Gas

dirancang dengan menggunakan Dual Fuel ( dapat menggunakan bahan

bakar gas dan juga bahan bakar solar ) Bahan bakar Gas disuply

langsung oleh Perlamina dengan menggunakan pipa saiuran gas yang

dipasang langsung dari Pangkalan Berandan Sementara bahan bakar

minyak solar , jr:ga disupl.v oleh Pertanrna rnelalui kapal tanker dan

dimasukkan kedalam tangki penimbunan . Setiap turbine mempunyai

ruang bakar sebanyak dua buah dan masing - masing mempunyai

delapan buah burner . Penyalaan burner menggunakan ignition dirnana

masing - masing ignition menggunakan tranSformer dengan tegangan 5

sampai 7 kilo volt . Pembakaran yang pertama menggunakan bahan

bakar gas Elpr1i yaitu yang disebut Propane Gas . Poros Turbine dan

kompressor, dihubungkan langsung dengan poros Generator dengan

jumlah putaran 3000 Rprn hal ini disesuaikan dengan jumlah kutub

generator untuk mengeluarkan frekuensi 50 LIz. Temperatur gas buang

tnrbine ( exhaust gas ) berkisar 525 o C , dimanfaatkan untr.tk memadasi

air yang berada pada ketel HRSG ( Heat Recovery Steam Generator )

guna untuk memproduksi uap bagi kebutuhan PLTU Dengan

menggunakan sistirn dual fuel , para operator dapat sewaktu - waktu

menukar bahan bakar dari gas ke ntinyak atau sebaliknya tanpa

mengganggu kondisi operasi unit.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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yang di pergunakan pada pembangkitBerikut ini data - data turbine gas

PLTGU Blok II.

Type: V94.2 Unit Base loa:l Peak load

Fuel HSD Fuel Fuel gas HSD Fuel Fuel gas

Lower calorilic value kJ/kg 40090 47320 40090 47320

Power outpul at generator terminals KW 1 26900 1 30200 1 35300 1 39000

Thermal elliciency q at lermlnals 0.310 0.313 0.312 0.315

Heat rate 1,1"1 3.230 3.194 3.206 3.171

Turbine ,niet temp. (calc. to ISO 2314) approx. o6
1 050 1 050 1 090 '1090

Compressc.r' p.re ssure ratio 10.04 ''I 0.09 10.20 '10.25

Exhaust gas llow 477.1 475.6 477.7 476.2

Temperalure oi exhaust gas in stack On 565 564 592 591

Enthalpy ol exhaust gas kJ/kg 616 624 647 656

Fuel llow kds 10.22 8.79 10.82 9,31

Weighting lactor lor operating hours 1)
1 1 4 q

Relerence conditions:

I Speed

I Ambient temperature

I Barometric pressu16

I Pressure loss al compressor inlet

I Prdssure loss at turbine outlot

s-1

oc

bar

bar

bar

50

30

1.013

0.010

0.035

Generator type

Type ol si:rter

TLRI lOB/41

AEG - Start- ul,converler

Max s1rfl- up rating 290u

Normal gradient Fast gradient

Time lrom slartup to 50 s-l S 240 240

Time from startup to base load s 960 480

Weightlng laclor lor slarts and loading 1) 10 +10 10

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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I Generator
2 lntake duct
3 Turbins/comoresscr
4 Combustron bhamber
5 Exhaust dif fuser

Gambar 3 - 1 Out line dari Turbine Gas Type Y 94.2

'....
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lll.2 Sistim Pelumasan

Untuk menghindari kerusakan pada bagian _ bagian yang

bergerak terutama akibat adanya friction atau mencegah gangguan

sekecil mungkin pada rvaktu sedang beroperasi dibagian bantalan turbine

dan generator serta gear - gear rnembutuhkan pelumasan yang andal .

Sistim pelumasan pada turbin gas termasuk type sistim

sirkulasi befiekanan sehingga merupakan suatu siklus yang tertutup .

Sistim pelumasan PLTG dilengkapi dengan beberapa buah pompa antara

lain :

1. Pornpa pelumas utanta ( Nlain oil pump )

Pompa pelumas utama ini digerakkan oleh motor listrik AC 3 phasa

yaitu pompa yang memompakan minyak pelumas ke seluruh bantalan

poros turbine dan generator . Jumlah terpasang pada unit PLTG

sebanyak dua buah dengan kapasitas 2 x roo %. Disamping untuk

pelumasan , pompa juga berftrngsi untuk Turning gear dimana

tuming gear ini gunanya nntuk memutar poros turbine dan poros

generator pada waktu pertama sekali ( sebelum PLTG di operasikan ).

2. Bearing Emergency Oil Pump

Pompa Bearing Emergency Oil Pump adalah pompa yang

digerakkan oleh motor listrik dengan menggunakan tegangan DC

yang diambil dari Battery bank. Peran pompa ini sangatlah penting

rnengingat beroperasinya pada waktu tegangan Bus-bar 0,4 Kv

pemakaian sendiri turun dibawah 80 % ( u < 80 o/o) atau pada saat

kondisi black out dan tugas utamanya hanya melumasi bantaran.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Yang dimaksud dengan black out ( black net ), dimana kondisr

tegangan AC pemakaian sendiri maupun tegangan sistim tidak ada total .

Maka tugas Bearing Emergency Oil Pump menggantikan fungsi Main

Oil Pump untuk melumasi bantalan turbine maupun bantalan generator.

Beating Emergency Oil Pump yang terpasang pada PLTG sebanyak satu

buah.

3. Lift Oil Pump

Lift Oil Pump atau disebut juga dengan Jacking Oil Pump yang

berfungsi untuk mengangkat poros turbine mauplln generator

sebelum poros diputar tujuannya r.rntuk memperingan berputarnya

poros dan juga agar tidak ter.yadi gesekan langsung antara poros

dengan bantalan . Oleh karena massa rotor turbin dan generator

cukup besar, maka tekanan yang digunakan untuk mengangkat poros

juga besar yaitu total berkisar 150 bar.

Minyak pelumas yang sudah dipakai melumasi bantalan ,

kemudian disalurkan kedalam suatu alat pendingin yang disebut dengan

cooler dan sebagai media pendinginnya , digunakan beberapa buah Fan

( kipas angin ) Minyak pelumas yang kembali dari oil cooler

dimasukkan kedalam tangki oil ( oil tank ) . Oleh karena tangki tersebut

tertutup rapat sementara temperatur oil masih panas maka dipasang satu

buah exhaust fan yang bertujuan menghisap udara panas dari dalam

tangki . Adapun temperatur minyak pelumas yang keluar dari cooler

berkisar 55'C
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Selanjutnya dibawah ini kami lampirkan data - data

lubricating oil tank, Lube oil Cooler dan Main lube oil pump.

Lube Oil Tank

Oil filling quantity

lnitial oil filling

Total capacity

1 barrel oil filling increases level by

Viscosity at 40 oC

Oil levels (measured lrom the top)

normal operation

oil system not in service

max. filling

min. filling

Lube Oil Coolers

Number of coolers available

Number req'd for operation

Main Lube Oil Pumps

Number oi pumps

Manufacturer lType

Discharge pressure

Mass flow

Speed

Motor rating, nominal

Motor current, nominal

2

KSB / ETA 80 . 20 VL

5 bar

28.6 l/ sec

49.2 sec'1

30 kw

321 56 A (Star / Detta)

13.2

14.0

16.4

14.5

46

m3

m3

m3

mm approx.

mm2 / sec

mm

mm

mm

mm

420

385

320

444

4
.)

g=o 3

"EEErBqs
r E cP9

EEEi
e9=

= 
Sa=
F==

- - oP
5E FE
giSE
€EE b

E ear'
EEsE
E-:i:
BsEE $

SE6Ei

l.:' .

UNIVERSITAS MEDAN AREA



15

Data - data dari sistim parameter pada saat rotor tidak bergerak

( diam ) , rotor berputar pada putaran turning gear , dan dalam keadaan

operasi dengan putaran penuh serta data - data dari Emergency Oil

Pump dan Lift Oil Pump.

System Parameters

Standstiil

Pressure after pump(s) 4.2

Pressure in bearing header 2.1

Pressure upstream turning gear O

Current lnput ( ' per pump) 36.s

Oil temperature 40

Tuming Norm. Op.

3.8

1.8

3.8

43.5'

40

4.5

1.9

0

37

50

bar

bar

bar

A

o6

1

KSB/ETA65-16V1
1.2

11 .3

35
,2.95

18.5

bar

l/sec

sec-1

KW

A

sio t
.EEE
r=3q;
E -i;
=;:ptsE! E

= 
EE=oi"

o I?E
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6E SE
si E"-
; OP

€85;
?:gE
:&eb
-Eq 

3E
E:a:5
B*E€E
eE€E E

1

Sauer - Getriebe / 6P 039 - A2

140 bar

100 bar

0.9 l/ sec

15 kW

Emergency Oil Pump (DC)

Number of pumps

Manufacturer /Type
Discharge pressure

Mass flow

Speed

Motor dli.ng, nominal

Motor cu.nent, nominal

Shaft Lift Oil Pump

Number of pumps

Manufacturer / Type

Discharge pressure, max.

Discharge pressure, nom.

Mass flow

Motor rating, nominal
UNIVERSITAS MEDAN AREA
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serta pengllkllranPengukuran tekanan minyak pelumas

temperatur dan efek yang ditimbulkan .

'1 Pressure Mqasurements

Measuring Point Function

MBV21 CP011 Pressure downstream

Main Oil Pumps

MBV21 CP031/032 Pressure Upstream

Bearing Header

MBV25 COP011 Duplex Oil Fiher

Diflerential Pressure

Pressure Upstream

Bearing Header

MBV31 CPOO1 Lift Oil Pressure in

Distribution Header

Temperature Measurements

MBV25 CPO21

Measuring Point

MBV1O CTO11

MBV1O CTO12

Function

OilTank Temperature

Etfeci

Alarm at < 3.3 bar

Start Standby Pump

Alarmat<1bar
Start Emergency Pump

AIarm at > 0.6 bar

Alarm at < 0.7 bar

Monitoring in Control

Room

Alarm at < 55 bar

Etfea

Release Turline Start

at >25 oC

Lube Oil Heating

onat<27oC

otf at > 32 oC

e=s-E
;EFS
r?e;
E -€c5 5-=p
€EE:
a o=

= 
sE:

. B=:
aE FE
g'E E
f E-P;Eter
s[EE,
EEOE
5la:i8I - 2o a
CE€E E
eE€E!
Fuoo-

OilTank Temperature

MBV25 CTOOl Bearing Feed Temperature Alarm at > 58 oC
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III .3 Pengaman Turbin

oleh karena harga sebuah Turbin sangatlah mahal , maka harus

pula dilengkapi dengan pengaman Dimana pengaman tersebut

mengamankan turbin dari kondisi yang tidak normal . Adapun pengaman

yang dapat di jelaskan dari sekian banyak pengaman turbin antara lain

ialah :

a. Temperatur Outlet Turbin ( exhaust )

b. Pressure Fuel Oil / Fuel Gas

c. Bearing Vibration

d. Pressure Oil Lubricating

e. Level Oil Tank

f. Ternperature Bearing I oit

High

Low

High

Veny Low

Verry Low

Verry Fligh

Kesemuanya bagian - bagian yang diproteksi diatas adalah

menjaga agar kondisi operasinya turbin tidak mengalami masalah . untr.rk

Tenrperatur outlet turbin ialah menj aga agar Blade ( sudu -sudu ) turbin

tidak over heating . Low Pressure Fuel oil / Gas adalah agar pembakaran

berjalan dengan senlprrma di dalam ruang bakar . vibration tinggi agar

tidak ada bagian bagian yang berlepasan pada saat operasi . Sedangkan

Tekanan lubricating menjaga adanya minyak yang dipon-rpakan k9

bantalan . Selanjutnya Level oil tank adalah menjaga agar pompa tidak

terjadi kapitasi sehingga pompa dapat bekerja dengan tekanan yang

konstant sedangkan Temperatur bearing adalah untuk mengamankan

bearing dari kerusakan . Temperatur oil adalah nntuk menjaga agar

Viscositas oil ( kekentalan ) dalam keadaan baik .
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lll.4 Start Up Procedure

Prosedur untuk menjalankan turbin gas yang diciptakan oleh

Siemens AG yaitu dengan Full Automatic yang mana prosesnya dilakukan

melalui tahap demi tahap. Sebagai pemutar Turbine yang pertama dilakukan

dengan menggunakan SFC yaitu Starting Frekuensi Converter dimana sistim

ini menggunakan Generator yang berfungsi sebagai motor untuk memutar

turbine.

Sebelun-r Starting Frekuensi Convefter digunakan, terlebih dahulu

rotor diputar oleh Turning Gear dan ini merupakan syarat utama untuk

menggunakan SFC sebelum stafi. Dengan menggunakan formula

Ns=

Ns Putaran

f : frekuensi

p jumlah kutub

t20.t I p

Dimana

' Maka jelaslah bahrva bila frekuensi diberikan harga yang tertentu maka akan

berpengaruh kepada putaran. Turning gear hanya mampu memutar poros

turbine dan generator sebesar lebih kurang 100 s/d 105 Rpm dan

selanjutnya SFC digunakan antara putaran tuming gear hingga 2100 Rpm.

Adapun stmcture dari Start Up secara simpel dapat dilihat dari Flow Chart

berikut ini.
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Shut Down Program

Seperti halnya stad up, program shut down

19

III.5

juga

menggunakan sistim full automatic dimana pada saat shut down

normal, peran dari Reverse Power Relay sangat diperlukan, ini

diharapkan agar turbine terhindar dari kondisi over speed saat

pelepasan beban. Setting relay Reverse Power yang di izinkan pada

PLTG maximum sebesar 5 % dari beban nominal PI-TG. Untuk

menjaga hal - hal yang tidak di inginkan, seperti kegagalan pelepasan

Circuit Breaker ( dalam hal ini kegagalan relay ) , maka relay Reverse power

di pasang sebanyak 2 ( dua ) buah. Dengan menggunakan perbedaan waktu,

sehingga relay di buat dengan sistim kerja bertingkat atau relay yang kedua

digunakan sebagai back up. Sumber tegangan yang digunakan Lrntuk relay

Proteksi adalah sumber tegangan DC yang . juga dirancang

dengan sistim Redundant. I(euntungan dari sistim ini adalah , untuk

meningkatkan peformance (unjuk ke4a / keandalan ) sehingga kegagalan

relay akan dapat ditekan sekecil mungkin.

, Permasalahan serius akan tin-rbuljika teqadi kegagalan pelepasan

Circuit Breakar dan terutama Circuit Breaker Generator bila hal ini

terjadi, maka akan dapat berakibat fatal bagi sistim pembangkitan.

Untuk itu, sistim dilengkapi dengan Breaker Failure

Protection yang mana jika ada kegagalan pembukaan circuit breaker,

maka tugas breaker failure yang akan mengisolasi / melepaskan

breaker yang lainnya.
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BAB IV

PERALATAN LISTRIK

IV. I Generator

Secara umum generator mempakan suatu peralatan untuk

rnengkomersilkan energi mekanik menjadi energi listrik yang berlangsung

melalui medan magnet . Generator atau juga disebut dengan Alternator

terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Stator

2. Rotor

Stator merupakan bagian elemen yang diam yang terdiri dari belitan

stator dan inti stator Sedangkan rotor adalah bagian elemen yang

berputar yang mempunyai dria jenis yaitu :

1. Rotor dengan kutub menonjor ( Salientpole) yaitu type yang dipakai

pada putaran yang rendah seperti turbin air .

2. Rotor Silinder Yaitu suatu rotor dengan permukaan yang rata dan

berbentuk silincler type ini digunakan untuk generator Turbo dimana

kecepatannya ( putarannya ) tinggi dan ujung belitannya clitutupr

oleh alat yang disebut dengan Retaining Ring . Retaining Ring ini

berfungsi untuk menahan rijung kumparan agar tidak terlepas keluar

pada saat rotor berputar pada kecepatan yang tinggi. '

Biasanya Rotor kutub menonjol mempunyai kutub yang banyak sehingga

dengan memiliki kutub yang banyak maka putaran yang dibutuhkan

untuk mengeluarkan frekuensi 50 Hz,adalah rendah . Sedangkan Rotor

silinder biasanya mempunyai dua buah kutub .

20
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lY .2 Prinsif Kerja Generator

Prinsif timbulnya tegangan pada generator adalah : Bila suatu

konduktor digerakkan dalam suatu medan magnet, maka konduktor yang

digerakkan tersebut akan membangkitkan gaya gerak listrik ( ggl ) , Bila

rapat fluksi medan magnet B ( weber ) dengan panjang efektif konduktor

L ( meter ) dan konduktor digerakkan dengan kecepatan v ( m/ <letik ) ,

maka perubahan fluksi pada koncluktor :

d$ : BL. ds

Dari hukum Faraday diketahui ggl :

cl@

dr

bl.ds
rv- dt

: V : kecepatan.dimana : ds/ dt

,(rr,,

D,L

[,]:', 
,

Gambar 4-1 Prinsip timbulnya Tegangan

'. ..;
,,,|, '
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Demikian halnya dengan Generator yang terpasang pada

pembar-rgkit yang ada di Blok I dan II PLTGU Belawan dimana roromya

mempunyai kutub sebanyak dua buah sehingga putarannya 3000 Rpm

Adapun data-data Generator GT 21 dan GT ?z dapat dilihat seperti yang

terlampir dibarvah ini .

Turbogenerator5
Description

Technlcal Data
General and Electrical Data

General Belawan CCPP - GTG

Job name Unit 21 Unit 22
Generator type TLRI 108/36
Year of manufacture

1 994
Stator manufacturer's serial no. M 127554 M 127583
Rotor manufacturer's serial no. M 1275s4 M 127583
Shalt identilication no G-4823 G-5215

L

Rated Data and Outputs Turbogenerators
Apparent power 166.0 MVA
Active power 132.8 MW
Current 9128A
Voltage 10.5 kv r 525 V
Speed 50 s-1

Frequency 50 Hz
Power lactor 0.8

lnner connection of stator winding / slots YY/54
Cont.perm. unbalanced load 10%
Batcd lielC current lor ratcd output

Rated field voltage

942 A

430 
"'The ntachine is designed in corformity wilh IEC 34 and should be op€rated according to th€s6 specilications.

The field current is not criterion of the load carrying capacity ol the turbogenerator.

Resistances.ln 10{ Of ms at 20 .C
Manuracturer's Serlal No.:

l\r 127ss4 | Ur 127583

U1_U2

Stator winding _V1-V2
W1-W2

0.5823 0.5829

0.5824 0.5821

0.5818 0.582s
Rotor winding F1-F2 323.2 337.4

UNIVERSITAS MEDAN AREA



--)

Dernikian halnya dengan pembebanan Generator yang biasanya

digambarkan kedalarn sebuah knrva yang disebut dengan kurva capability

Melalui kurva Capability kita dapat melihat karaliteristik dari Generator

tersebut .

Rated Apparent Power Sp = 166.0 MVA

Rated Active Power Px : 132.5 MW

Ratecl Armalure Voltaqe vp = 10'5 kv + 0'525 kv
Rated Armature Current /x : 9.128 kA

Stator I'io.: M127554 and M12/583
Rotor No.: M127554 arrd M127583

150

- 1t0I lrtt

170

100

100

170

Rated Frequency
Power Factor

Speed
Cold Air Temperature

0.60

/p

P,F. :

iK

50 Hz
0.80
50 s-l
40'c

0.70 0. B00 P.F. 0.20 0.t'0

0 P.;. 0.20 0.(0 0.60 0.10

0.85

0.90

0.95

0.975O

ts

E

O

I

I

,l
I

f
I

I

I

I

I

U
:
x
U
oa

oz
=

0.915

0.95

0 .80

(0 60 B0 100 120 1/,0 16

.--- ! -
'lB0 200

Gambar 4-2 I(urva Capability Generator

0.85

0.90
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Excitation System

Penguat medan generator atau disebut juga dengan excitation

adalah suatu peralatan yang berfungsi memberikan arus DC kepacla

belitan medan Generator yang terletak pada rotor clisamping itu juga

berfungsi untuk rnenjaga kestabilan tegangan output . Generator serter

mengkontrol beban reaktif . Peralatan yang digunakan pada PLTGU

adalah dengan menggunakan Medan Stasioner yang berada diluar

generator maupun diluar rotor . Oleh sebab itu , rnaka penyaluran arus

DC ke Rotor generator adalah menggunakan cincin seret ( slip ring ) hal

ini dapat dikatakan sistint ltotl,ensional dinrana kcbanyakan pada waktLr

ini menggunakan rnedan stasioner t,ang betputar atau Brushless sistim .

Adaprlrl alasatt dibtiat demikian adalali clikarenakan Generator pacla waktu

akan start difungsikan sebagai motor untuk memutar poros turbir"r .

Sunrber arlrs searah diarnbil dari sumber arus AC tiga phasa

melalui rangkaian Dioda Bridge yang mana menggunakan penyearah

Thyristor guna dapat mengkontrol besarnya arus yang dibutuhkan .

R

S

T

Garnbar 4 -3 Penyearah 3 phasa gelornbang penr:h

+.
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Berikut ini dilanrpirkan l<urva

power faktor yang berbeda - bcda .
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anrs excitertion cicngan
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Garrbar 4- 4 Kurua Ams Excitation

Tur bccten e ralors
Descriptron

Exclter Current Vs.
Apparent Power and P.F.
TLRI 108/36 UN = 10,5 kV
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tY .4 SFC

Stailing Iirckuensi Converter yang disingkat dengan SFC

adalah suatu peralatern kltusus yang dirancang oleh Siemens guna untuk

start up gas turbin . Dengan rnenggunakan formula :

t20.f
Ns dimaua

Putaran smkron

1'rel<uensi

junrlair kutub

Maka dengan ntcrnasukkan har_qa - h:rrga diatas Ns dapat berobzrh .

SFC juga tnetrgeunakau sunrber arus bolak balrk ( AC ) dengan

tegangan sebesar 1300 volt untuk disearahkan kemudial.i tegangan yang

telair di searahkan ( DC ) tersebut t1i br"rat kernbalt nrenjadi nrer4adi

tegangan bolak - balik setelali itu baru dl-rsalurkan ke Bus Duct

generator guna lrelnberi tegangan kepada generator untr"rk Start Up.

Ns

f

p

(r,3 Kv
R

.__ll
r_l

R

S

T

Gambar 4-5 Blok diagram SFC

\-- sFC -----l
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Baik Excitation nraupurl

menggunakan sumber tegangan dari

yang mana pemakaian sendiri dianrbil

27

Starting Frekuensi Converter

Bus-bar 6,3 Kv pemakaian sendiri

dari Transfbrmer Auxiliarw .

P}
IF

Zd

:"r - =)90 ! rz3t-; =3E
aer=:r;3;5:IE

d_gE--a_i
1E z .t c , v 4 =a r o L r., u a :
iF--uorF:

f,o

?e
9:

garisGan-rbar 4 - 6 Diagram Rangkaiar-r Satr-r SFC
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energi

yang

elektro

bidang

tenaga

untuk

dalam

28

Transformator

Transfonnator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah

listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik

lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsrp

magnet . Transformator digunakan secara luas , baik dalam

tenaga listrik maupun elektronika . penggunaannya dalam sistim

memungkinkan dipilihnya tegangan yang sesuai dan ekonomis

tiap - tiap keperluan misalnya : kebutuhan akan tegangan tinggi

pengiriman daya listrik jarak jauh

Dalam bidang elektronrka . transformator digunakan antara lain

sebagai gandengan impedansr antara sumber dan beban , untuk

memisahkan satu rangkaian dari rangkaian yang lain , untuk menghambat

arus searah sambil melalukan arus bolak - balik .antara rangkaian .

Dalam bidang tenaga listrik pemakaian transformator

dikelompokkan menjadi :

1. Transformator Daya

2. Transformator Distribusi

3. Transformator Pengukuran : yang terdiri dan transformator arus dan

transformator tegangan

Kerja Transformator yang berdasarkan incluksi elektromagnet

menghendaki adanya gandengan magnet antara rangkaian primer dan

rangkaian sekunder. Gandengan magnet ini ialah ben-rpa inti besi yang

berfungsi untuk tempat melalukan fluks bersama . Berclasarkan lilitan

kumparan pada inti dikenal 2 tipe trafo yaitu tipe inti dan cangkang.

;l:il il

il

I
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Transformator yang digunakan pada PLTG ialah jenis

Transformator T)aya dengan kapasitas yang sama dengan kapasitas

generator . Tegangan primer ( input ) sebesar 10,5 Kv sedangkan

tegangan sekundernya ( out put ) sebesar 150 Kv . Transformator juga

menggunakan " on Load " Tap changer maksudnya adalah

transformator dapat dirobah tegangannya bila dalam keadaan seclang

beroperasi . Keuntungan dari on Load tap changer ini adalah tentang

pembebanan dimana beban reaktip dapat cliatur melalui tap changer

tanpa mengganggu pengaturan medan eksitasi generator Untuk

kumparan primer drbuat dengan l.rubungan segi tiga ( delta ) sedangkan

kurnparan sekunder dihubungkan dengan hubungan bintang ( star )

Pergeseran phasa antara Primer dan Sekunder menggunakan vektor

Yd 11 Kumparan transformator direndam oleh oil transformator

din.rana oil tersebut berfungsi sebagai isolasi dan penclingin . Ada 3 jenis

tipe pendinginan pada trafo daya yang menggunakan minyak yaitu :

_ONAN 
: oil Natural Air Natural yaitu pendinginan sacara alami.

ONAF : Oil Natural Air Fan yaitu pendinginan dengan Fan

ODAF : oil Draft Air Fan Yaitu pendinginan sirkulasi paksa dan Fan

Minyak yang akan digunakan pada transformator , haruslah diuji

tegangan tembusnya yaitu sekitar 2,5 mm dalam 60 Kv Untuk

penambahan oil digunakan tangki yang dipasang diatas transformator dan

tangki tersebut dinamakan Konservator Adapun pengaman yang

dipasang pada Transformator antara lain : Bucholz relay Temperatur

winding i oil . Diferensial relay . over current relay serla over fluxing.

t
II
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Proteksi Bucholz dipasang pada pipa oil yang menuju tangki

konsenrator Bucholz dipasang pada suatu rLlangan dimana dindingnya

dipasangi bahan kaca yang gunanya untuk dapat dimonitor . Sistim

bekerjanya adalah bila ada gas yang ditimbulkan oleh panas minyak

dldalam transformator , maka gas tersebut akan naik melalui pipa

menuju tangki konservator dan berkumpul dinrangan yang disediakan

sebagai perangkap persisnya diatas reiay bucholz . Bila gas - gas tersebut

sudah terkumpul , maka gas tersebut akan menekan bucholz relay

kebawah sehingga kontaknya menjadi terhubung dan sekaligus

mengirimkan sinyal alaram maupLur trip . Selain dari itu , bucholz juga

dapat bekerja bila adanya surja rninyak yang begitu kuat yang

diakibatkan oleh adanya ganggllan di dalam transformator . Dan dapat

pula bekerja bila level tangki konsenrator telah kering akibat adanya

kebocoran minyak di body transformator maka bucholz yang dipasang

terapung pada tempatnya akan turun sehingga membuat kontaknya

_menjadi 
terhubung.

., Pengaman bLrcholz ini dibuat secara bertingkat dimana untuk

tingkat pertama hanya memberikan sinyal alaram dan bila tidak ada

tindakan maupun perhatian maka kemudian diteruskan ketingkat yang

kedua yaitu sinyal trip . Untuk tingkat alaram , biasanya disebabkan oleh

adanya gas yang naik ke tangki konservator . Tetapi bila tingkat alaram

tidak ada dan langsung kepada sinyal trip , maka dapat diduga itu

berasal dari adanya surja minyak sehingga menurut pengalaman yang

dialami banyak orang , transformator tersebut telah mengalarni kerusakan .

;
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BAB V

PLTGU

V. I Heat Recovery Steam Generator

Heat Recovery Steam Generator atau crisingkat dengan

HRSG me*rpakan arat untuk memproduksi uap yang akan

digunakan .rntuk kebutuhan turbine Llap pacla unit pembangkit

PLTGU tanpa menggunakan bahan bakar minyak mauplrn gas. Dengan

memanfaatkan gas buang PLTG atau exhaust gas yang mempunyai

temperatur 525" c maka air didalam boiler ( ketel ) dalam hal ini

HRSG dapat dipanasi sehingga produksi uap dapat terjadi. Untuk

mengatur flow exhaust gas ke dalam HRSG, digunakan alat yang disebut

dengan Diverter dimana fungsinya persis seperti katup 3 arah

( three way valve ).

Gambar 5-1 Exhaust Gas Duct.

Turbine Gas

31
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Temperatur Exhaust gas hasil sisa pembakaran turbin g?S ,

disalurkan melalui exhaust gas duct kemudian memanasi tube - tube

HRSG di sisi HP Super heater yaitu clengan temperatur berkisar 525 . c

kernudian gas tersebut memanasi Hp Evaporator setelah itu Hp

Economiser dila,jr"rtkan dengan Lp Superheater , Lp Evaporator dan

terakhir pada sisi Condensate preheater setelah itu , gas tersebut dibuang

ke atmosfeer. Setiap satu unit HRSG mempunyai dua buah Drum yaitr-r

pada sisi High Pressure dan sisi Low pressure . Uap yang terkumpul

pada Drum sisi High Pressure berkisar 510'C dialirkal ke pada turbin

uap yaitu pada sisi HP sedangkan uap keluaran clari sisi Hp di

masukkan ke turbin sisi LP . Hal ini karena Turbin uap mempunyai

second stage. Uap sisa pembuangan Lp Turbine kemudian dimasukkan

kedalam kondeser untuk proses kondensasi kemuelian dipompakan ke

HRSG yaitu ke LP EVaporator guna untuk dipanasi ulang . Demikianlah

sirkulasi uap yang dapat dr.yelaskan dan sirkulasi tersebut termasuk tipe

sirkulasi yang tertutup . Untuk mendapatkan daya PLTU yang maksimal ,

,maka kedua Gas turbin hamslah beroperasi secara beban penuh . Dimana

untuk dapat mengeluarkan daya yang maksimal, maka dibutuhkan tekanan

uap sebesar lebih kurang 80 Bar . PLTU juga dapat dioperasikan dengan

hanya menggunakan satu buah HRSG atau satu buah Gas Turbine yang

beroperasi namun daya yang dapat dikeluarkan hanya setengah ciari daya

maksimumnya . Keuntungan dari combined Cycle power plant ini

khususnya PLTU adalah beroperasi tanpa menggunakan bahan bakar.
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Y .2 Condensor

condensor adalah sebuah alat pengubah panas ( heat exchanger)

yang digunakan pada unit pembangkit climana uap turbine yang telah

menyelesaikan kerjanya , diubah kembali menjadi air dengan proses

kondensasi melalui pompa kondensat air dipompakan ke HRSG pada sisi

kondensate preheater guna pemanasan ulang .

Air yang digunakan sebagai pendingin , diambil dari laut dalam

jumlah yang besar dimasukkan kedalam condensor melalui pipa - pipa

kondensor, sehingga uap hasil memlrtar turbin dapat menjadi air . Di

dalam kondensor , air yang bersih berada pada sisi luar tube - tube

kondensor sedangkan air pendingin berada clidalanr tube kondenser'

sehingga kecil kemungkinan dapat bercampur bila tidak ada tube yang

bocor. Pompa kondesate yang terpasang pada PLTU combined cycle

berjumlah tiga buah yaitu dengan kapasitas kemampuan 3 x so %

dengan normal operasi hanya menggunakan dua buah . Material tube

condensor terbuat dari bahan titanium yang mana bahan ini sangat baik

.Ierhadap kondisi panas malrpun korosi . Air yang telah dipompakan ke

kondensate preheater kemudian dimasukkan kedalam sllatu tangki yang

disebut dengan Feed water tank Kemudian melalui feecl water tank, air

dipornpakan ke LP evaporator dengan menggunakan Lp Feecl water plrmp

dan ke IIP Ecor.romiser yang menggunakan Hp Feed Water pump.

Demikianlah sistim sirkulasi uap dan air yang terladi pada proses

PLTU Combined Cycle dimana sirkulasi ini clapat disebut dengan

sirkulasi terlutup .

il
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BAB VI

SISTIM KELISTRIKAN

Sistim ACvI. I

Pemakaian Sendiri 0.4 kv

Gambar 6 - 1

Mengingat kondisi pernbangkitan yang ada cli Belar.van, seluruhnya

menggunakan pasokan daya dari ruar bila akan dioperasikan. Dengan

nrenggunakan step down Transformator ( Starting Transformer ) maka

tegangan 150 kv diturunkan menjadi 6,3 kv kernudian tegangan tersebut

ditampung pada busbar 6,3 kv common. Merarui couple busbar, seianjutnya

dikirim ke busbar masing -masing unit pemakaian sencliri . peralatan yang

menggunakan tegangan kerja 0,4 kr,, sepefii pompa bahan bakar, minyak

pelumas dan lain sebagainya , maka digunakan Auxiliary Transformer untuk

menurunkan tegangan 6,3 kv menjadi 0,4 kv .

Starting transformer 150 kv

Y

I
CB Cuople

Pemakaian sendiri 6,3 kv P . Sendiri 6,3 Kv

Cuople Block 2

Couple to Steam Turbine

J

Pemakaian sendiri dua buah

Penrakaian sendiri 0,4 Kv

Gas Turbine

34
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Vl.2 DC Sistim

DC Srstim yang ada di station pembangkitan pLTG clan pLTGU

disupply oleh battery yang disusun secara seri dengan tegangan 22Ovolt dan 24

volt. Battery ditempatkan pada suatu ruangan yang khusus serta pengisiannya

dengan sistim Floating charge. Dalam konclisi operasi normal, pemakaian

tegangan DC diladeni oleh rectifier dan untuk keandalan, maka pengisian

battery juga dirancang dengan menggunakan sistim reclundant. Adapun

penggunaan tegangan DC 220v pada station pembangkit adalah digunakan

untuk : Pompa minyak pelumas, pompa bahan bakar, pompa air pendingin,

emergency stop valve, solenoid-solenoid, relay proteksi, control circuit breaker

danlain sebagainya. Sedangkan pengg,naan tegangan DC 24 v digunakan

untuk control pengaturan serla indikator dan transducer.

Gambar 6-2 Sistim pengisian Baterry

!
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VI .3 UPS System

UPS ( Un intempption power Suppry ) ata, razim disebut

dengan Safety Bus adalah suatu sistim dimana penyediaan tegangan

listrik AC dengan frequensi yang stabil ( tetap ) tanpa dapat

dipenganrhi oleh sistim yang lain. Sumber tegangan trps adarah

berasal dari tegangan DC dalam hal ini battery maupun rectifier

kemudian de,gan meralui inverter unit, tegangan Dc dirobah menjadi

tegangan AC dengan fiekuensi yang tetap 50 Hz.

Penggunaan tegangan sistir, ups kebanyakan digunakan untuk

monitoring recorder, alamr sistim dan lain sebagainya. Hal ini climaksuclkan

agar pada saat kondisi black out, seluruh data-data gangguan tidak

hilang sehingga memudahkan untuk melacaknya .

Transformator

Gambar 6 - 3 Diagram sederhana dari UpS Sistim

AC Distnbution

.;
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Bmergency Diesel Generator Set

Emergency diesel generator set adalah suatu genset yang

dipasang pada essential busbar pemakaian sendiri dengan tegangan

kerja 0.4 kv yang berfingsi untuk mem back up essential busbar

pernakaian sendiri bila kondisi busbar dalam keadaan lack of voltage.

Pada kondisi normal essential busbar di supply dari auxiliary transformer

yang tegangannya diturunkan dari 6,3 kv menjadi 0,4 kv. Mode operasi

emergency generator set terdiri dari 2 ( dua ) type yaitu : Manual

dan automatic. Manual rnode dipergunakan bila operator akan

menkonservasi secara periodik sesuai dengan stancling operation

prosedure yang ditetapkan oleh pihak pabrik sedangkan automatic mode

digunakan untuk stand by daianr ha1 rni emergency diesel generator

set akan beroperasi secara automatic bila essentral brisbar kehilangan

tegangan dan circuit breakernya akan masuk ( on ) secara interlock

terhadap circuit breaker incoming transformer.

Gambar 6 * 4 Bus-bar Emergency Diesel Generator Set .

n, 1
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BAB VII

PENUTI.IP

VII . I Kesimpulan

Dari pengamatan praktikan selama menjalani Kerja praktek di

Perusahaan Listrik Negara pembangkitan dan penyaluran khususnya di

Sektor Belawan , Dapat diambil Kesinipulan antara lain :

1 . Dengan menggunakan sistim dual fuer pada gas turbin , membuat

operasi mesin tidak bergantung kepada satu jenis bahan bakar saja .

2 . Dengan memanfaatkan gas buang dari turbine gas untuk PLTU

combined cycle , disamping niendapatkan keunt.ngan operasi tanpa

menggunakan bahan bakar , terxyata dapat mengurangi pencemaran

limbah energi panas yang terbuang ke atmosfer .

VII .2 Saran

Setelah melihat secara nyata bahwa pembangkitan yang ada di

Sektor Belawan mempakan tulang punggung bagi penyaruran daya

Jistrik pada sistim Sumatera utara , maka kalau boleh kami

'' *"nyarankan :

1 Perlu lebih ditingkatkan tentang

pembangkit agar mesin - mesin

kemampuan yang tinggi.

2 . Bagi mahasiswa yang melaksanakan Kp agar <1apat memanfaatkan

waktu untuk belajar mengenai kecanggihan mesin pembangkit.

pemeliharaan mesin - mesin

dapat beroperasi dengan

38
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